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Gozdnickie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacje Sp. z o.0.
68-130 Gozdnica

ul. 3 Maja 6

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294) w zwigzku art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Par"l'stwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U.
z 2021r., poz. 195 ze zm.) po zapoznaniu si¢ wynikami badania probek wody pobranych
w dniu 06.12.2022r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu
w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociggu publicznego
w Gozdnicy zaopatrujacego w wode miejscowos$¢ : Miasto Gozdnica administrowanego przez
Gozdnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gozdnicy ul. 3 Maja 6.
e Sprawozdania z badan: NR OL-LMiP-1957/1958/2022 z dnia 09.12.2022r., NR OL-LBS-
1957-1958/2022 z dnia 12.12.2022r., nr probki wody OL-1957 pobranej z kurka czerpalnego
w budynku Stacji Uzdatniania Wody - Lotnisko w Gozdnicy,

e Sprawozdania z badan: NR OL-LMiP-1957/1958/2022 z dnia 09.12.2022r., NR OL-LBS-
1957-1958/2022 z dnia 12.12.2022r., nr probki wody OL-1958 pobranej z kurka czerpalnego
w budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Gozdnicy.

stwierdza - przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.
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UZASADNIENIE
Analiza probek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 06.12.2022r w ramach
nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu w zakresie monitoringu
kontrolnego parametry grupy A z wodociagu publicznego w Gozdnicy wykazata, ze jako$é
wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z2017r., poz.2294).

Oceng  jakosci wody z w/w wurzqdzenia wodociggowego dostarczajgcego wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny —w Zagqhiu

wydat celem poinformowania konsumentow. i

W zalgczeniu:

1. Sprawozdanie z badan- NR OL-LMiP-1957/1958/2022 z dnia 09.12.2022r.
2. Sprawozdanie z badan- NR OL-LBS-1957-1958/2022 z dnia 12.12.2022r.

Do wiadomosci :

1. Burmistrz Miasta Gozdnica
68-130 Gozdnica ul. Ceramikow 2

2. A-a
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